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El presente manual de manejo debe leerse detenidamente

y observarse antes de proceder a la instalación y la

operación del acondicionador de aire.

El abrepuertas STULZ y las instrucciones de manejo

resumidas tienen que encontrarse, perfectamente visibles,

en las proximidades inmediatas del

acondicionador de aire.

Las medidas descritas en el capítulo de Indicaciones de

seguridad tienen que observarse imprescindiblemente.

Observar el campo giratorio de la conexión del ventilador.

Durante el funcionamiento, el ventilador depende del sentido de giro de las fases de la red eléctrica. El sentido

de giro del motor del ventilador es comprobado antes del envío. Si, a pesar de ello, el sentido de giro del

ventilador estuviera invertido (el sentido de giro correcto está indicado en la carcasa del ventilador), se tendrá

que corregir el campo giratorio de la conexión eléctrica permutando dos fases de la alimentación eléctrica en

el interruptor principal.
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1. Indicaciones de seguridad
Generalidades

El presente manual técnico contiene instrucciones fundamentales que deben observarse para la instalación,

la operación y el mantenimiento. Por tal razón, antes de proceder al montaje y a la puesta en marcha debe ser

leído por el instalador y por el personal especializado/el propietario responsable, debiendo tenerse en cuenta

todo lo en él expuesto. Ha de estar siempre disponible en el lugar de uso de la instalación.

Cualificación y formación del personal

El personal encargado de la operación, el mantenimiento, la inspección y el montaje tiene que tener la

cualificación correspondiente para realizar tales trabajos.

Peligros en caso de no observar las indicaciones de seguridad

De la no observancia de las indicaciones de seguridad pueden derivarse peligros para el personal, para el

medio ambiente y para la planta. Si no se observan las indicaciones de seguridad se perden todos los

derechos de indemnización.

Trabajo con conciencia de la seguridad

Tienen que observarse las indicaciones de seguridad expuestas en el presente manual técnico, las normas

nacionales para prevención de accidentes así como indicaciones de trabajo, operación y seguridad internas

de la empresa.

Indicaciones de seguridad para trabajos de mantenimiento, inspección y montaje

El propietario de la planta debe procurar que todos los trabajos de mantenimiento, inspección y montaje sean

realizados por especialistas autorizados y cualificados, que se habrán informado además a través de un

estudio detallado del Manual de manejo.

Básicamente, en la planta sólo debe trabajarse cuando está desactivada. Los procedimientos para desactivación

de la planta descritos en el Manual de manejo tienen que observarse imprescindiblemente.

El acondicionador de aire tiene que desconectarse con el interruptor principal para realizar los trabajos de

reparación, asegurándose con un rótulo de advertencia para evitar una nueva conexión no intencionada.

La ausencia de tensión eléctrica en el acondicionador de aire deberá comprobarse en el interruptor principal.

Antes de la nueva puesta en marcha, observar las medidas preparatorias descritas en la seccíon "Montaje/

Puesta en marcha".

Transformación y fabricación de repuestos por el usuario

Transformaciones o modificaciones de la planta se permiten sólo tras consultar con la casa STULZ. En

beneficio de la seguridad deben utilizarse únicamente repuestos originales o bien repuestos/accesorios

homologados por la casa STULZ.

Formas de uso inadmisibles

La seguridad de funcionamiento de la planta sólo está garantizada si se usa de conformidad con los fines

descritos sobre la pagina 7. Los valores límite fijados en los datos técnicos no deben sobrepasarse en ningún

caso.
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C C D 20 0 CW

CW
0

11, 20, 30, 60, 90, 120, 160
D,U

CC = Compact Clima

2. Clave de modelos
La clave de modelos informa sobre la variante de su acondicionador de aire y se encuentra en la placa de

características.

La placa de caracterís-

ticas está aplicada en

la puerta del armario

eléctrico. Aquí se

representa sólo el CCD

200 CW, a modo de

ejemplo.

Explicación

Variantes de

aparato

Serie de productos

Dirección de salida de aire
Potencia del aparato en kW

Cantidad de circuitos frigoríficos

Ejecución

Clave de las páginas

Idioma:

D - alemán

E - inglés

F - francés

U - norteamericano

S - español

S / 0605 / 22 / 7

Número

de página

Número

de índice

Fecha de edición

Mes/Año
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3. Descripción
Generalidades

Este acondicionador de aire sirve para climatizar locales y habitaciones. Se suministra en diferentes ejecuciones,

tal como se describe en "Actuación del acondicionador de aire". El acondicionador de aire se tiene que instalar

de conformidad con el apartado "Montaje/Puesta en servicio". El manejo del acondicionador de aire tiene

lugar exclusivamente a través del controlador.

Uso conforme al previsto

El acondicionador de aire sirve para regular la temperatura ambiente y la humedad del aire. Todos uso distinto

a éste se considera no conforme al previsto. STULZ no se responsabiliza de los daños que puedan resultar de

ello. El usuario/propietario se hace cargo de todo riesgo al respecto.

Construcción del acondicionador de aire

El equipo está dividido físicamente en una sección de aire y una sección eléctrica separada por la corriente de

aire.

En el aparato están alojados una batería de tubo de cobre y aletas de aluminio, una válvula  de tres vías y un

ventilador (en el caso de CCD/U 600/900 CW, dos ventiladores sobre un eje). En aparatos del tamaño 200 -

900, el ventilador es impulsado por un motor a través de una correa trapezoidal. En aparatos del tamaño 110

se monta un ventilador de transmisión directa.

El sensor de temperatura/humedad, una pieza importante para el control, está instalado delante del

intercambiador de calor en sentido de la corriente de aire.

Opcionalmente se puede montar una calefacción eléctrica en la sección de aire, que se monta detrás del

intercambiador de calor en sentido de la corriente de aire.

En la parte eléctrica, accesible a través de una puerta separada, se encuentra todo el sistema eléctrico

necesario para el control y la supervisión del acondicionador de aire. El cableado del acondicionador de aire se

reúne en la parte eléctrica, donde está conectado. Además aquí está el interruptor principal.

Opcionalmente se puede montar un humectador a vapor en la sección eléctrica de los equipos CCD/U 300-

900. En los equipos CCD/U 110/200 el humectador a vapor opcional está en la sección de aire, detrás de la

caja de distribución eléctrica.

El aparato es operado a través de una unidad de regulación, el controlador (standard: CompTrol 1002), que se

encuentra en la parte delantera del aparato.
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CCD 110 CW CCD 200 CW CCD 300 CW CCD 600/900 CW

Elementos básicos / función del circuito hidráulico

El circuito hidráulico del acondicionador de aire está formado por una batería y una válvula de tres vías. Estos

componentes están conectados por tuberías y serán conectados por el cliente a una red de suministro de

agua enfriada. En la batería se extrae calor del aire que lo atraviesa. La potencia frigorífica es regulada por el

controlador a través de la válvula de tres vías. Todos los componentes del circuito del agua están concebidos

para trabajar con una presión de servicio máxima de 16 bares.

Actuación del acondicionador de aire CW

El aire ambiente succionado por el

ventilador atraviesa el refrigerador directo,

que transfiere el calor al agua fría. Del agua

fría se extrae el calor por medio de un grupo

frigorífico.

Local climatizado

Aire ambiente

Agua fría

Aire exterior

Grupo

frigorífico

Refrigera-

dor

directo

Acondicionador

de aire

Parte eléctrica Parte eléctrica

Modo de función
El aire a enfriar es succionado por el ventilador y atraviesa la batería. La potencia frigorífica requerida se

controla mediante la corriente de agua, en función de la temperatura ambiente.
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Upflow

CCD 110/200 CW CCD 300 CW CCD 600/900 CW

Downflow

CCU 110/200 CW CCDU300 CW CCU 600/900 CW

Aire suministrado
Aire suministrado

Aire suministrado

Aire ambiente/de retorno

Aire ambiente/

de retorno

Flujo de aire

En cuanto al flujo de aire se distingue entre acondicionadores de aire "downflow" y "upflow". En el caso de los

aparatos downflow, el aire ambiente es aspirado por la parte superior al interior del acondicionador de aire y

sale por debajo, al falso suelo. En el caso de los aparatos upflow, el aire ambiente es aspirado por la parte

frontal del aparato y sale por arriba. La corriente de aire es vigilada por un detector de flujo, y en caso de fallo

se activa una alarma.

Aire ambiente/de retorno Aire ambiente/de retorno

Aire suministradoAire suministrado

Aire ambiente/de retorno

Aire suministrado

Aire ambiente/de retorno
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5

7

3

1

2

6

4

1. Batería

2. Calefacción eléctrica (opción)

3. Ventilador

4. Sensor de temperatura/

humedad

(en la dirección del aire,

antes del intercambiador)

5. Armario eléctrico

6. Interruptor principal

7. Válvula de tres vías

3.1 Construcción del CCD 110 CW
(downflow)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

2

3

4

5

6

3.2 Construcción del CCD 200 CW
(downflow)

Batería

Motor

Ventilador

Válvula de tres vías

Sensor de temperatura/humedad

(en la dirección del aire, antes del intercambiador)

Armario eléctrico
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1

2

6

3

5.

6.

7.

7

5

4

3.3 Construcción del CCD 300 CW
(downflow)

Interruptor principal

Válvula de tres vías

Humectador (opción)

Ventilador

Motor

Batería

Filtro previo

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

1

6

2

3

5

4

7

3.4 Construcción del CCD 600/900 CW
(downflow)

Filtro previo

Válvula de tres vías

Humectador (opción)

Ventilador

Motor

Batería

Interruptor principal



S/0605/22/14

2

1

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

3.5 Esquema de tuberías de un aparato CW

Ventilador

Batería

Válvula de tres vías

Purgador de aire

Sensor de temperatura del agua

(opcional, posible sólo en combinación con C6000)
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3.6 Campos de aplicación

Los acondicionadores de aire STULZ COMPACT-LINE

CW están previstos para funcionar en las siguientes

condiciones:

- Condiciones ambientales:

entre 18°C, 45% humedad relativa y 27°C,

55% humedad relativa.

- Condiciones del aire exterior:

límite inferior: -10°C

límite superior: 35°C

- Flujo de aire:

Los caudales nominales de aire se indican en

las tablas de las páginas 16-18.

- Tensión:

400 +/- 10%

- Frecuencia:

50 Hz +/- 1%

- Condiciones del agua caliente para la calefacción

  de agua caliente opcional:

Temperatura máx. de entrada del agua: 110°C

Presión máx. del agua: 8,5 bares

- Condiciones en almacén: entre -20°C y +35°C

La garantía no cubre ningún tipo de daño o funciona-

miento incorrecto que se pueda producir durante o

como consecuencia de un uso que esté fuera de es-

tos campos de aplicación.
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Potencia frigorífica (tot./sens.)

con aire de retorno 24°C/50% h. r.

con aire de retorno 22°C/50% h. r.

Ventilador

Caudal

Presión disponible D/U

Potencia nominal del motor

Circuito del agua

Temperatura del fluido, entrada

Temperatura del fluido, salida

Caudal

Pérdida de presión, batería CW y

tuberías

Válvula de regulación

Tamaño

Pérdida de presión, válvula

Filtro

Calidad

Ejecución

Ancho/alto/espesor - D

Ancho/alto/espesor - U

Calefacción eléctrica (opción)

Potencia calorífica

No de etapas

Humectador por vapor (opción)

Capacidad

Datos generales del aparato

Conexión eléctrica

Peso

Ancho/alto/fondo

3 vías

esterilla filtrante

3 vías

esterilla filtrante

4. Datos técnicos
4.1 Datos técnicos de CCD/U 110/200

* El consumo de potencia eléctrica del ventilador se tiene que sumar a la carga ambiente

CCD/U 110

CW

11.7/11.2

8.8/8.8

3200

50/40

0.55

7

12

2.0

16

1/2''

25

EU3

640/570/20

972/395/20

4

1

1,5 - 3,0

380-415/3/50/N

170

600 / 1850 / 600

CCD/U 200

CW

28.1/24.0

19.5/19.5

7000

70

2.2

7

12

4.8

20

3/4''

59

EU4

870/970/20

975/650/20

2 x 6

2

1,5 - 3,0

380-415/3/50/N

200

1000 / 1850 / 810

kW

kW

m³/h

Pa

kW

°C

°C

m³/h

kPa

kPa

mm

mm

kW

kg/h

V/-/Hz

kg

mm
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4.2 Datos técnicos de CCD 300−900

Potencia frigorífica (tot./sens.)

con aire de retorno 24°C/50% h. r.

con aire de retorno 22°C/50% h. r.

Ventilador

Caudal

Presión disponible

Potencia nominal del motor

Circuito del agua

Temperatura del fluido, entrada

Temperatura del fluido, salida

Caudal

Pérdida de presión, batería CW y

tuberías

Válvula de regulación

Tamaño

Pérdida de presión, válvula

Filtro

Calidad

Ejecución

Cantidad

Ancho/alto/espesor

Calefacción eléctrica (opción)

Potencia calorífica

No de etapas

Humectador por vapor (opción)

Capacidad

Datos generales del aparato

Conexión eléctrica

Peso

Ancho/alto/fondo

3 vías

zigzag

3 vías

zigzag

3 vías

zigzag

* El consumo de potencia eléctrica del ventilador se tiene que sumar a la carga ambiente.

kW

kW

m³/h

Pa

kW

°C

°C

m³/h

kPa

kPa

mm

kW

kg/h

V/-/Hz

kg

mm

CCD 300

CW

52.8/44.3

32.2/32.1

10500

70

3.0

7

12

9.1

38

1''

83

EU4

3

340/50/640

6

1

5 - 8

380-415/3/50/N

320

1132 / 1915 / 860

CCD 600

CW

78.0/65.9

49.4/48.4

18000

70

4.0

7

12

13.4

52

1 1/4''

71

EU4

4

450/50/640

6 / 12

2

5 - 8

380-415/3/50/N

450

1950 / 1915 / 860

CCD 900

CW

117.5/95.9

72.6/70.8

20000

70

5.5

7

12

20.2

36

1 1/2''

66

EU4

4

450/50/640

6 / 12

2

5 - 8

380-415/3/50/N

490

1950 / 1915 / 860
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* El consumo de potencia eléctrica del ventilador se tiene que sumar a la carga ambiente.

Potencia frigorífica (tot./sens.)

con aire de retorno 24°C/50% h. r.

con aire de retorno 22°C/50% h. r.

Ventilador

Caudal

Presión disponible

Potencia nominal del motor

Circuito del agua

Temperatura del fluido, entrada

Temperatura del fluido, salida

Caudal

Pérdida de presión, batería CW y

tuberías

Válvula de regulación

Tamaño

Pérdida de presión, válvula

Filtro

Calidad

Ejecución

Cantidad

Ancho/alto/espesor

Calefacción eléctrica (opción)

Potencia calorífica

No de etapas

Humectador por vapor (opción)

Capacidad

Datos generales del aparato

Conexión eléctrica

Peso

Ancho/alto/fondo

3 vías

zigzag

3 vías

zigzag

3 vías

zigzag

4.3 Datos técnicos de CCU 300−900

kW

kW

m³/h

Pa

kW

°C

°C

m³/h

kPa

kPa

mm

kW

kg/h

V/-/Hz

kg

mm

CCU 300

CW

50.9/42.9

32.0/31.2

10500

70

4.0

7

12

8.8

44

1 1/4''

30

EU4

2

510/50/640

6

1

5 - 8

380-415/3/50/N

335

1132 / 1915 / 860

CCU 600

CW

60.9/55.6

42.1/42.1

18000

70

5.5

7

12

10.5

17

1 1/4''

43

EU4

4

450/50/640

6 / 12

2

5 - 8

380-415/3/50/N

520

1950 / 1915 / 860

CCU 900

CW

109.1/92.0

70.8/67.7

21000

70

5.5

7

12

18.8

45

1 1/2''

57

EU4

4

450/50/640

6 / 12

2

5 - 8

380-415/3/50/N

522

1950 / 1915 / 860
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M

2000

1000

Downflow

CCU

49

58

64

62

65

CCD

47

56

64

62

65

M

2000

1000

Upflow

Nivel de presión acústica en dB (A)

4.4 Datos de nivel sonoro

110 CW

200 CW

300 CW

600 CW

900 CW

Los valores rigen a una altura de 1 m y una distancia de 2 m delante del aparato, en

condiciones de campo libre y con los datos nominales. Los valores se entienden conside-

rando la influencia de todos los componentes de montaje y construcción contenidos en el

aparato standard.

Los valores para aparatos upflow rigen estando conectado el canal de soplado.

El nivel de presión sonora se puede reducir aún más tomando medidas de insonorización

apropiadas.

Tamaño del

aparato
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6 kW

2x6 / 1x12 kW

4 kW

2x12 kW

3 kg/h

8 kg/h

2x12 kW

6 kW

2x6 / 1x12 kW

4 kW

8 kg/h

3 kg/h

4.5 Valores de conexión eléctrica
380-415 V / 3 fases / 50 Hz

Componentes

Consumo máx. de corriente en amp.

Leyenda: Ventilador Humectador por vaporCalefacción

eléctrica

CCD/U

200

CW

5,1

-

8,7

17,4

-

4,2

-

-

14,8

23,5

-

10,3

-

CCD/U

300

CW

7,3

-

8,7

17,4

-

-

11,3

-

17,0

25,7

-

-

19,6

CCD/U

110

CW

1~ 5,5

2~ 8,0

-

-

-

1~ 12,7

-

8,0/5,5/8,0

-

-

-

0/5,5/12,7

-

CCD/U

900

CW

12,0

-

8,7

17,4

34,6

-

11,3

-

21,7

30,4

47,6

-

24,3

CCD/U

600

CW

12,0

-

8,7

17,4

34,6

-

11,3

-

21,7

30,4

47,6

-

24,3

L1  L2  L3
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4.6 Curva característica del aparato, lado del aire
Ejemplo de dimensionado de la velocidad del ventilador

Sobre la base de este ejemplo se explicará para un acondicionador de

aire CCD 200 CW cómo es posible determinar la velocidad del ventilador

y la demanda de fuerza en el eje a partir del diagrama del ventilador.

Datos dados: (A) Caudal de aire 5000 m3/h

(B) p disponible 75 Pa

Valores buscados: (D) Pérdida de presión del aparato

(E) Pérdida de presión total

(F) Velocidad del ventilador en r.p.m.

(G) Demanda de fuerza en el eje

PROCEDIMIENTO:

Determinar el punto de intersección (C) del caudal de aire (A) y la

curva característica del aparato:

Valor obtenido (D)= 240 Pa

Sumar la pérdida de presión del aparato (D) y la presión disponible

(B):

                                  (D)+(B) = (E)

Valor obtenido (E): 240 + 75 = 315 Pa

El punto de servicio (H)  está en la intersección del caudal de aire (A)

5000 m3/h y la pérdida total de presión (E) 215 Pa.

Velocidad de ventilador (F) leída: 800 r.p.m.

Demanda de fuerza en el eje (G) leída: 0,62 kW

El aparato CCD/U 110 CW está provisto de un ventilador de

transmisión directa. En este caso, el número de revoluciones, y por

lo tanto el caudal de aire, sólo se puede variar con ayuda del actuador

de velocidad (vea la página 70).
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RPM

1000
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Curva característica del aparato, CCD/U 110 CW

(Curva característica del aparato = pérdida de presión interna del aparato)

        Factor para presión dinámica: Downflow = 1,6; Upflow con conexión de canal = 1,0
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Curva característica del aparato, CCD 200 CW
Tamaño de ventilador:  AT 12 - 12

(Curva característica del aparato = pérdida de presión interna del aparato)

Campo de caudal de aire: 3500 - 7500 m³/hCurva característica del aparato:
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Curva característica del aparato, CCU 200 CW
Tamaño de ventilador:  AT 12 - 12

(Curva característica del aparato = pérdida de presión interna del aparato)

Campo de caudal de aire: 3500 - 7500 m³/hCurva característica del aparato:
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Diagrama del ventilador para CCD 300 CW

Tamaño de ventilador:  AT 15-15   (BDC381-381)

Curva característica

del aparato:
Campo de caudal de aire: 5000 - 11000 m³/h
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Diagrama del ventilador para CCU 300 CW

Tamaño de ventilador:  AT 15-15   (BDC381-381)

Curva característica

del aparato:
Campo de caudal de aire: 5000 - 11000 m³/h
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Diagrama del ventilador para CCD 600 CW

Tamaño de ventilador:  AT 15-15 doble   (BDC381-381)

Curva característica

del aparato:
Campo de caudal de aire: 10000 - 20000 m³/h

Factores de
corrección:

Flujo de aire = x 2
Potencia el.  = x 2,2
Núm. de
revoluciones = x 1,05
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Diagrama del ventilador para CCU 600 CW

Tamaño de ventilador:  AT 15-15 doble  (BDC381-381)

Curva característica

del aparato:
Campo de caudal de aire: 10000 - 20000 m³/h

Factores de
corrección:

Flujo de aire = x 2
Potencia el.  = x 2,2
Núm. de
revoluciones = x 1,05
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Diagrama del ventilador para CCD 900 CW

Tamaño de ventilador:  AT 15-15 doble   (BDC381-381)

Curva característica

del aparato:
Campo de caudal de aire: 10000 - 20000 m³/h

Factores de
corrección:

Flujo de aire = x 2
Potencia el.  = x 2,2
Núm. de
revoluciones = x 1,05
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Diagrama del ventilador para CCU 900 CW

Tamaño de ventilador:  AT 15-15 doble  (BDC381-381)

Curva característica

del aparato:
Campo de caudal de aire: 10000 - 20000 m³/h

Factores de
corrección:

Flujo de aire = x 2
Potencia el.  = x 2,2
Núm. de
revoluciones = x 1,05
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CCD/U 200 CW

4.7 Dimensiones
(en mm)

CCD/U 110 CW

810
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370

1
8
5
0

1
8
5
0

220

600
600
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CCD 300 CW

CCD 600/900 CW
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1
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1
9
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CCU 300 CW

CCU 600/900 CW
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1
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8601950

1
9
1
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A la recepción del suministro se tiene que examinar el aparato en cuanto a integridad conforme

al albarán de entrega y en cuanto a daños visibles exteriormente. El albarán de entrega lo

encontrará fijado al acondicionador de aire a la entrega del aparato.

Encontrará las siguientes informaciones en el embalaje:

1) Logotipo STULZ

2) Número de orden de STULZ

3) Modelo del aparato

4) Contenido de los bultos

5) Símbolos de advertencia

Como opción, adicionalmente:

6) Peso bruto

7) Peso neto

8) Dimensiones

9) Número de orden del cliente

10) otros deseos del cliente

Estructura de la funda protectora

(de dentro hacia afuera)

1. Acolchado de Neopolen

2. Lámina termocontráctil

3. En caso de envío en contenedor,

cartón adicionalmente

5. Montaje y puesta en servicio

Suministro del aparato

Los acondicionadores de aire STULZ se suministran montados sobre palets y envueltos en varias capas de

lámina plástica. Se tiene que transportar siempre en posición erguida sobre el palet.



S/0605/22/35

CCD/U 200 CWCCD/U 110 CW

CCD/U 600/900 CWCCD/U 300 CW

Espacio necesario para el emplazamiento del aparato / espacio libre para
mantenimiento

Una vez emplazado el aparato, todos los trabajos de montaje y mantenimiento se tienen que poder realizar

desde la parte delantera del acondicionador de aire. Tenga en cuenta el espacio libre para mantenimiento aquí

representado.

1
5
0
0
 m

m

1
3
0
0
 m

m

700 mm

1100 mm

2000 mm

1200 mm

1
6
0
0
 m

m

1
9
0
0
 m

m
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D

6. Conexiones de abastecimiento

Las tuberías del agua fría y las tuberías del agua para los humectadores opcionales salen en el caso del CCD/

U 110 CW por la parte posterior de la pared lateral derecha del aparato y en el caso del CCD/U 200 CW por la

parte posterior de la pared lateral izquierda.

En los aparatos CCD/U 300 - 900 CW, los pasos para las conexiones de abastecimiento se encuentran en la

parte delantera de la pared lateral izquierda y, en los aparatos downflow, adicionalmente en la parte delantera

izquierda, en la chapa del piso.

Las tuberías del agua fría terminan en el aparato con un racor. Los diámetros de los tubos se indican en la

tabla siguiente.

Tamaño del
aparato

Entrada/salida D

110 22

200 28

300 42

600 42

900 42

136

Ø 33/26

2
5

0
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22

CCD 110 CW

240

500

215

250
390

H

Vista desde detrás

Entrada/salida

Salida

Entrada

Tubería para agua condensada

210

50

H

CCD 280

CCU 170
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CCU 110 CW

H

Vista desde detrás

Entrada/salida

Salida Entrada

Tubería para agua condensada

215

240

460
420 280

22

210

50

H

CCD 280

CCU 170
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CCD 200 CW

H

Entrada
Salida

Vista desde detrás

Entrada/salida

Tubería para agua condensada

926
900

400 270

220
263

28

55   70    70

1
2
0
  
  
 7

0

2 
x 
50

4 
x 
32

50

210

H

CCD 350

CCU 160
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CCU 200 CW

H

Entrada/salida

Vista desde detrás

Entrada

Salida

Tubería para agua condensada

896
486

286

170

200

55   70    70

1
2
0
  
  
 7

0

2 
x 
50

4 
x 
32

28

H

CCD 350

CCU 160

210

50
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CCD 300 CW

E

A

E

A

B,K

Z

B

K

Z

B,K

Entrada/salida

Pared lateral

Frente

Entrada

Salida

Conexión para agua condensada,

bandeja del fondo

7
8 9
8 1
4
2 2
0
8

447

172

97

2x6
0

3x3
7

42

75

230

90

103

1
2

6

Ø
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6
0
5

7
0
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1
2

6
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Ø
 30
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CCU 300 CW

E

A
Z

B

K

Entrada/salida
Pared lateral

Frente

Entrada

Salida

Conexión para

agua

condensada
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2
1
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3
0
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7
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4
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0
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7

4
0
4
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CCD 600/900 CW

E

A

Z

B

K

E

A

B,K

Z

B,K

Entrada/salida

Pared lateral

Frente

Entrada

Salida

Conexión para agua condensada,

bandeja del fondo

7
8 9
8 1
4
2 2
0
8

447
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0

3x3
7
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7
0
5

6
0
5
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Ø
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Ø
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CCU 600/900 CW

E

A
Z

B

K

Entrada/salida
Pared lateral

Frente

Salida

Entrada

Conexión para

agua condensada

2
1
73

0
6
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7
8 9
8 1
4
2 2
0
8
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2x6
0

3x3
7

4
0
4

532.5

493

170

331

87
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Montaje del acondicionador de aire

Orden de montaje

Conducto de retorno 4 Ver documentación del fabricante

Compuerta 3 Montaje, ver opciones,

"Compuerta"

Acondicionador de aire 2 Se describe a continuación

Bancada 1 Montaje, ver opciones,

"Bancada"

Emplazamiento del acondicionador de aire

Controle el acondicionador de aire en cuanto a integridad y eventuales daños. Si el acondicionador de aire

está incompleto o deteriorado, póngase en contacto con el servicio técnico STULZ.

Transporte el acondicionador de aire completo al lugar de emplazamiento.

El acondicionador de aire se debe transportar sólo en posición erguida.

Transporte el acondicionador de aire al lugar de emplazamiento o colóquelo sobre la bancada disponible

(opción).

Cerciórese de que todos los cables eléctricos, las conexiones para el agua condensada y las conexiones del

agua para el acondicionador de aire están ya tendidos y en condiciones de ser conectados.
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Unión de brida

Aislamiento de las

tuberías del agua

Enrosque las tuberías del agua del acondicionador de aire a las tuberías

del circuito de agua fría local.

Llene y purgue de aire el circuito del agua fría.

En el acondicionador de aire se encuentran un empalme

para llenado y varias válvulas tipo Schrader para purga de

aire. Vea el esquema de tuberías.

Conecte las salidas de agua condensada al sistema de aguas residua-

les local. En el CCU 300-900 CW, la salida de agua condensada está

detrás a la derecha y la izquierda. En el caso de los aparatos CCD 300 -

900 se adjunta un sifón que tiene que ser montado in situ (en el doble

fondo). En todos los demás aparatos, el sifón ya está montado.

Sifón (para CCD 300 - 900,

adjuntado suelto)

Tenga en cuenta las normas y disposiciones de la compañía

abastecedora de agua local.

El material aislante necesario se adjunta en el embalaje

del aparato.

Aísle las tuberías del agua con el material aislante adjuntado.

Si se han perdido juntas, sólo deben ser reemplazadas

por juntas de goma resistentes al glicol.

Coloque las juntas y enrosque las bridas de las tuberías del agua.

Al quitar los capuchones protectores puede salir agua rest-

ante de la prueba de funcionamiento.

Conecte las tuberías del agua fría tal como se describe a continuación:

Quite los capuchones protectores de las bridas de las tuberías del agua.

33 mm
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Conexión eléctrica de CCD/U 110/200

CW

Cerciórese de que los cables eléctricos

están sin tensión.

La conexión de los cables eléctricos debe

ser realizada únicamente por especialistas

autorizados.

La abertura para el paso de cables se encuentra en cada caso a la

izquierda, debajo del armario eléctrico.

Introduzca los cables por debajo en el armario eléctrico y conéctelos

al interruptor principal conforme al esquema de cableado (anexo).

Conexión eléctrica

Entrada de cables

Conexión eléctrica de CCD/U 300 - 900 CW
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Antes de la primera puesta en servicio se tiene que haber

instalado y conectado el acondicionador de aire según el

capítulo "Montaje del acondicionador de aire".

Abra la puerta del armario eléctrico del acondicionador de aire con la llave

adjuntada.

Controle que estén desconectados todos los interruptores de potencia y

los interruptores de mando de la parte eléctrica del acondicionador de

aire.

Primera puesta en servicio

Interruptor de potencia desconectado

Interruptores de mando

Interruptores de

potencia

Interruptores de potencia

Interruptor

principal

Armario eléctrico de CCD/U 110 Armario eléctrico de CCD/U 200
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CompTrol 1002

Conecte el acondicionador de aire con el interruptor principal.

Atención: los cables y componentes eléctricos conductores

de corriente tienen ahora tensión.

Armario eléctrico de CCD/U 300-900

Interruptor principal

Interruptores de

potencia

Interruptores de

mando

Interruptor de potencia

conectado

Conecte consecutivamente los cortacircuitos de mando y los interruptores

de potencia del ventilador así como de las opciones instaladas tal como

se indica en el esquema de cableado, que encontrará en el "Anexo".

No girar el tornillo de ajuste más allá del rango de

calibración, con objeto de evitar un sobrecalientamiento y

un cortocircuito para el usuario.

Si en su acondicionador de aire están instaladas

opciones adicionales, para la primera puesta en servicio

ha de tener en cuenta también las medidas descritas en

la parte de "Opciones".

Conecte el acondicionador de aire a través del controlador.

Deje funcionar el acondicionador de aire 1 hora aproximadamente,

prestando atención a eventuales ruidos inusuales.

Ajuste en el controlador del acondicionador de aire los valores nomi-

nales deseados para la temperatura ambiente y la humedad del aire.

Vea el manual del "Regulador".
Controlador C1002

campo no calibrado
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7. Desmontaje y desguace
El acondicionador de aire debe ser desmontado únicamente por especialistas cualificados.

Desconecte el acondicionador de aire por medio del controlador y del interruptor principal.

Desemborne el acondicionador de aire de la red eléctrica sin tensión.

Tras haberlas dejado sin presión, desempalme del acondicionador de aire las tuberías del agua fría y las

tuberías de salida del agua condensada.

Desguace/elimine como residuo el acondicionador de aire según las normas de eliminación de residuos y

seguridad vigentes en el lugar. Recomendamos recurrir para ello a los servicios de una empresa de reciclajes.

El acondicionador de aire contiene esencialmente las materias primas aluminio (intercambiador de calor),

cobre (tuberías, cables) y hierro (revestimientos, paneles de montaje).
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CompTrol 1002

CCD/U 110

- 200 CW

CCD/U 300

- 900 CW

8. Operación y mantenimiento
Conexión y desconexión del acondicionador de aire

El acondicionador de aire no se debe conectar para su operación normal hasta después de

haberlo instalado, empalmado correctamente y puesto en servicio según el apartado de

"Montaje y puesta en servicio".

El acondicionador de aire se conecta y desconecta pulsando el botón

de conexión/desconexión en el controlador.

Todo el desarrollo de las funciones del acondicionador de aire es

dirigido y supervisado por el controlador.

Los valores actuales de temperatura/humedad ambiente son indicados

alternadamente cuando el acondicionador de aire está conectado.

El ventilador sigue funcionando durante unos tres

minutos tras desconectar el acondicionador de aire.

El conjunto del acondicionador de aire se desconecta por medio del

controlador y del interruptor principal integrado. Para ello se tiene que

abrir el armario eléctrico y que poner el interruptor principal en la

posición "0".

Manejo del acondicionador de aire

El acondicionador de aire se maneja a través del controlador. Encontrará una descripción detallada de las

funciones del controlador en el manual adjuntado. Igualmente se describen allí todos los mensajes de alarma

y fallo del acondicionador de aire básico que se presentan.

Desconexión del conjunto del acondicionador de aire

Controlador C1002



S/0605/22/52

Potenciómetro

Diodos

luminosos

Fusible de 6 A

El actuador de velocidad (sólo para CCD/U 110 CW)

Con ayuda del actuador de velocidad se puede adaptar individualmente el número de revoluciones a las

condiciones de uso del acondicionador de aire.

El actuador de velocidad se encuentra en la parte central del armario eléctrico, sobre la regleta de bornes. En

la tarjeta del actuador de velocidad se encuentra un potenciómetro PHI 1 con el que se puede ajustar el

número de revoluciones del motor del ventilador.

El potenciómetro tiene un campo de regulación desde el número de revoluciones mínimo hasta el número de

revoluciones nominal.

Repercusiones posibles de un número de revoluciones demasiado bajo:

- Se puede disparar el detector de flujo de aire.

- Sobrecalentamiento de la calefacción. Se dispara la protección contra sobrecalentamiento.

Un diodo luminoso dispuesto en la tarjeta indica el estado de funcionamiento. Durante el funcionamiento está

encendido I1 y el motor del ventilador funciona a la velocidad ajustada con el potenciómetro PHI 1.

Para el manejo del modelo de acondicionador de aire CCD/U 110 CW se ha de tener en cuenta el ajuste del

actuador de velocidad.
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Mantenimiento

Indicaciones de seguridad

Todos los trabajos de mantenimiento se tienen que realizar observando estrictamente las normas de prevención

de accidentes vigentes en el país. En especial hacemos referencia a las normas de prevención de accidentes

correspondientes a instalaciones y utillajes eléctricos.

Los trabajos de mantenimiento en los acondicionadores de aire deben ser realizados únicamente por

especialistas autorizados y cualificados.

Como norma general, los trabajos sólo se realizarán en la instalación estando ésta desactivada.

A tal fin se tiene que desconectar el acondicionador de aire por medio del controlador y del

interruptor principal. Colocar un rótulo con la advertencia "NO CONECTAR".

Los componentes del aparato que conduzcan corriente se tienen que dejar sin tensión,

comprobando seguidamente tal estado.

Si no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad se pueden producir peligros para las personas.

Las piezas sucias causan siempre una pérdida de rendimiento y en el caso de dispositivos de conmutación y

regulación pueden originar el fallo total de la instalación.

Los filtros instalados no se pueden lavar ni sacudir. Por esta razón se tienen que cambiar

periódicamente los filtros sucios, pues de lo contrario disminuye el caudal de aire, aumenta

considerablemente el consumo de energía y se puede producir el fallo de la instalación.
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Actividades e intervalos de mantenimiento

Actividad Intervalo

en meses

En general

Controlar si el acondicionador de aire presenta daños externos 12

Limpiar el interior del acondicionador de aire y examinarlo en

cuanto a daños 12

Parte mecánica

Comprobar el estado perfecto del ventilador 12

Cambiar filtros 3

Cambiar correas trapezoidales 6

Técnica de climatización

Examinar visualmente la estanqueidad del circuito del agua 3

Esta tabla contiene todas las actividades de mantenimiento correspondientes a un acondicionador de aire

básico. Si su acondicionador de aire está equipado con opciones adicionales, encontrará las actividades de

mantenimiento necesarias para ellas en el apartado "Opciones".

Los intervalos indicados en la tabla son sólo valores orientativos que pueden variar en función del lugar de

emplazamiento y del grado de suciedad.

Controlar si el acondicionador de aire presenta daños externos

- Cerciórese de que el acondicionador de aire está conectado y en funcionamiento.

- Preste atención a ruidos inusuales.

- Examine el acondicionador de aire por el exterior en cuanto a daños, suciedad y

corrosión.

- Compruebe si en el visualizador se muestran advertencias. Encontrará más

informaciones al respecto en el capítulo "Causa y eliminación de anomalías".
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Trabajos de mantenimiento

Apertura del acondicionador de aire

CCD/U 110/200 CW

La apertura del acondicionador de aire tiene

lugar abriendo la puerta del armario eléctrico

y quitando dos paneles frontales.

El panel dispuesto delante de la parte frigorí-

fica está asegurado con pernos de cabeza

esférica y se puede desmontar sin necesi-

dad de herramientas. Para quitar el panel fron-

tal dispuesto delante de la parte del aire se

tiene que abrir primero la puerta del armario

eléctrico con la llave triangular adjuntada.

Todos los trabajos de mantenimiento se pue-

den realizar desde la parte delantera abierta

del acondicionador de aire.

CCD/U 300-900 CW

La apertura del acondicionador de aire tiene

lugar abriendo la puerta del armario eléctrico

y quitando tres paneles frontales.

La puerta del armario eléctrico está arriba a

la derecha en los aparatos downflow y bajo a

la derecha en los aparatos upflow, estando

asegurada con dos pernos. El panel frontal

dispuesto junto a la puerta del armario eléc-

trico está asegurado con cuatro pernos. Los

otros dos paneles frontales están asegura-

dos con dos pernos cada uno y sólo se pue-

den desmontar una vez se ha quitado el pa-

nel frontal con los cuatro pernos y tras abrir

la puerta del armario eléctrico.

Con un destornillador ancho se pueden des-

montar todos los paneles y se puede abrir la

puerta del armario eléctrico.

Todos los trabajos de mantenimiento se pue-

den realizar desde la parte delantera abierta

del acondicionador de aire.
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CCD/U 300 CW CCD/U 600/900 CW
con la opción "puertas frontales dobles y paneles laterales"

Las puertas se abren segun de la direccíon de las flechas.
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Limpiar el interior del acondicionador de aire y

examinarlo en cuanto a daños

- Desconecte el acondicionador de aire desde el controlador.

- Coloque en el acondicionador de aire el rótulo con la advertencia

"NO CONECTAR".

- Espere a que deje de girar el ventilador.

- Abra la puerta del armario eléctrico del acondicionador de aire con la

llave triangular.

- Desconecte el acondicionador de aire con el interruptor principal.

- Desmonte los paneles frontales.

- Limpie el acondicionador de aire con un aspirador.

- Compruebe si el filtro está sucio y, si es necesario, cámbielo.

- Limpie la pileta de agua condensada.

- Limpie las láminas del evaporador con un cepillo.

- Limpie los componentes del aparato con un trapo.

- Controle todos los componentes instalados en el aparato en cuanto

a daños externos, suciedad y corrosión.

- Controle los empalmes de mangueras en cuanto a daños.

- Controle el sistema de tuberías en cuanto a daños.

- Controle los cables y las conexiones en cuanto a fijación firme y

daños.

- Monte de nuevo los paneles frontales.

- Conecte con el interruptor principal y cierre el armario eléctrico.

- Quite el rótulo de advertencia y ponga en funcionamiento el acondi-

cionador de aire.

Bandeja de recogida de

agua condensada del

evaporador
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Comprobar el estado perfecto del ventilador

- Desconecte el acondicionador de aire desde el controlador.

- Coloque en el acondicionador de aire el rótulo con la advertencia

"NO CONECTAR".

- Espere a que deje de girar el ventilador.

- Abra la puerta del armario eléctrico del acondicionador de aire con el

abrepuertas STULZ.

- Desconecte el acondicionador de aire con el interruptor principal.

- Desconecte el interruptor de potencia del ventilador.

- Desmonte la chapa divisora de aire (CCD/U 110/200)/los paneles

frontales (CCD/U 300 - 900).

- Examine el ventilador en cuanto a daños, corrosión y firme asiento.

- Gire el ventilador a mano. Al hacerlo, compruebe la suavidad de

movimiento y preste atención a ruidos de los cojinetes.

- Controle el desgaste de la correa trapezoidal y cámbiela si es

necesario (esto no es válido para CCD/U 110).

- Compruebe si las poleas de la correa trapezoidal están alineadas.

- Controle la tensión de la correa trapezoidal.

La correa trapezoidal debe ceder como máximo en la

medida equivalente al grosor de la correa. La tensión de la

correa se ajusta girando el husillo hexagonal en el carro

del motor.

- Coloque de nuevo la chapa divisora de aire (CCD/U 110/200)/los

paneles frontales (CCD/U 300 - 900).

- Conecte el interruptor de potencia del ventilador.

- Conecte con el interruptor principal y cierre el armario eléctrico.

- Quite el rótulo de advertencia y ponga en funcionamiento el acondi-

cionador de aire.

Alineación de las

poleas

Tensión de la correa
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Cambiar filtros

- Desconecte el acondicionador de aire desde el controlador.

- Coloque en el acondicionador de aire el rótulo con la advertencia

"NO CONECTAR".

- Espere a que deje de girar el ventilador.

- Abra el armario eléctrico.

- Desconecte el acondicionador de aire con el interruptor principal.

- Saque los filtros. En caso de un aparato downflow, los elementos

filtrantes resultan accesibles desde arriba. En caso de un aparato

upflow del tamaño 110/200, desmonte la chapa divisora de aire, en

la que está alojado el filtro.

En el caso de un aparato upflow del tamaño 300 - 900, los elemen-

tos filtrantes se encuentran en la puerta del armario eléctrico y en el

panel frontal de al lado

- Elimine la suciedad del asiento del filtro.

- Coloque nuevos filtros.

- Conecte con el interruptor principal y cierre el armario eléctrico.

- Quite el rótulo de advertencia y ponga en funcionamiento el acondi-

cionador de aire.

Filtro de CCD 110/200 CW

Filtro de CCU 110/200 CW

Filtro de CCU 300-900 CW

(representado un CCU 600/900 CW)

Filtro de CCD 300-900 CW

(representado un CCD 300 CW)
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Aflojar/tensar la correa

Alineación de las poleas

Cambiar correas trapezoidales (no válido para CCD/U 110)

Esta actividad sólo la debe realizar un especialista

capacitado y autorizado. Recomendamos encargarla al

servicio técnico STULZ.

- Desconecte el acondicionador de aire desde el controlador.

- Coloque en el acondicionador de aire el rótulo con la advertencia

"NO CONECTAR".

- Espere a que deje de girar el ventilador.

- Abra el armario eléctrico del acondicionador de aire.

- Desconecte el acondicionador de aire con el interruptor principal.

- Desmonte la chapa divisora de aire (CCD/U 200)/los paneles fronta-

les (CCD/U 300 - 900).

- Gire el ventilador a mano comprobando la suavidad de movimiento.

- Afloje la correa trapezoidal girando el husillo en el carro del motor.

- Cambie la correa.

- Tense la correa girando el husillo en el carro del motor.

- Compruebe la tensión de la correa.

La correa trapezoidal debe ceder como máximo en la

medida equivalente al grosor de la correa.

- Compruebe si las poleas de la correa trapezoidal están alineadas.

Retire todas las herramientas y el material auxiliar de

reparación que se encuentren en el acondicionador de aire.

- Conecte el acondicionador de aire con el interruptor principal.

Atención: no meta las manos en el ventilador cuando el

mismo esté en funcionamiento.

Precaución: piezas en rotación. No tocar la correa trapezoidal

durante el funcionamiento.
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Atención: los cables y componentes eléctricos conductores

de corriente tienen tensión.

- Conecte el acondicionador de aire desde el controlador.

- Compruebe el funcionamiento perfecto del ventilador. Preste espe-

cialmente atención a ruidos de marcha del ventilador y de los

cojinetes.

- Desconecte el acondicionador de aire desde el controlador.

- Coloque de nuevo la chapa divisora de aire (CCD/U 110/200)/los

paneles frontales (CCD/U 300 - 900).

- Cierre el armario eléctrico del acondicionador de aire.

- Quite el rótulo de advertencia y ponga en funcionamiento el acondi-

cionador de aire.

Examinar visualmente la estanqueidad del circuito de

agua

- Desconecte el acondicionador de aire desde el controlador.

- Coloque en el acondicionador de aire el rótulo con la advertencia

"NO CONECTAR".

- Abra el armario eléctrico y desconecte el acondicionador de aire con

el interruptor principal.

- Desmonte el panel o los paneles inferiores.

- Controle visualmente la estanqueidad de las tuberías del circuito de

agua.

- Controle visualmente los racores de las tuberías en cuanto a

estanqueidad y daños.

- Monte de nuevo el panel o los paneles inferiores.

- Conecte con el interruptor principal y cierre el armario eléctrico.

- Quite el rótulo de advertencia y ponga en funcionamiento el acondi-

cionador de aire.

Racores de tuberías
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24 V 220 VRS485

ALARM

HEIZUNG 1

Befeuchter

Fern Ein

Monitor On

CompTrol  1002

Todos los fallos constatados en el acondicionador de aire son visualizados en el display del regulador C1002.

En las páginas siguientes se documentan los mensajes de fallos más frecuentes.

9. Causas y eliminación de anomalías

Entradas en programa: valores nominales, valores iniciales, valores límite, histéresis

Salidas

1x ventilador

1x válvula

1x humectación (sin pot.)

2x calefacción

1x alarma (sin pot.)

Entradas

Entradas de alarma:

Humectación

Flujo de aire

Filtros

Calefacción

Conductibilidad

Aux1/detector de agua

Conexión/desconexión a distancia

Display

Visualizador de 4 cifras

4x indicación de estado

1x indicación de alarma

Sensores

Temperatura

y humedad

Manejo

4 teclas

4 interruptores

(al dorso)

TRANSFORMADOR
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1

2

3

Causa de la anomalía

El sensor mide valores nomi-

nales o límite incorrectos.

Se han sobrepasado valores

límite o nominales.

Temperatura ambiente

demasiado alta:

Filtro sucio

Fallo del ventilador

Temperatura ambiente

demasiado baja:

Calefacción (opción) averiada.

Eliminación

Ajustar el sensor.

Comprobar en el controlador los

valores nominales y límite introdu-

cidos.

Cambiar el filtro. Ver el apartado

"Manejo/mantenimiento".

Comprobar si el ventilador está en

perfecto estado. Ver el apartado

"Manejo/mantenimiento". Si el ven-

tilador está averiado, avisar al ser-

vicio técnico.

Avisar al servicio técnico.

Observaciones

Para el ajuste en el controlador,

comprobar con un termómetro ex-

terno.

Antes de abrir el acondicionador de

aire, desconectar el mismo desde

el controlador y con el interruptor

principal. Colocar un rótulo con la

advertencia "NO CONECTAR".

Observar las indicaciones de se-

guridad que aparecen al principio

del presente manual.

Una vez eliminada la anomalía,

pulsar dos veces la combina-

ción de teclas                .

Alarmas de valor límite visualizadas en el display

Temperatura ambiente Temperatura ambiente
demasiado alta demasiado baja
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1

Causa de la anomalía

El sensor mide valores

nominales o límite incorrectos.

Se han sobrepasado valores

límite o nominales.

Humedad ambiente insuficiente:

Humectador por vapor (opción)

averiado.

Eliminación

Ajustar el sensor.

Comprobar en el controlador los

valores nominales y límite introdu-

cidos.

Comprobar el funcionamiento del

humectador por vapor.

Observaciones

Para el ajuste en el controlador,

comprobar los valores con un

higrómetro externo.

Antes de abrir el acondicionador de

aire, desconectar el mismo desde

el controlador y con el interruptor

principal. Colocar un rótulo con la

advertencia "NO CONECTAR".

Observar las indicaciones de se-

guridad que aparecen al principio

del presente manual.

Humedad ambiente excesiva Humedad ambiente insuficiente

Una vez eliminada la anomalía,

pulsar dos veces la combina-

ción de teclas               .
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4

3

1

2

Causa de la anomalía

Guardaflujos del aire averiado

Los tubos flexible que van al

guardaflujos están sucios o

doblados.

Ventilador averiado.

CCD/U 200:

Correa trapezoidal desgastada

CCD/U 110 :

Número de revoluciones ajustado

demasiado bajo.

Eliminación

Comprobar eléctricamente el

guardaflujos del aire. Guardaflujos

del aire averiados deben ser cam-

biados únicamente por especialis-

tas autorizados o por el servicio

técnico STULZ.

Limpiar los tubos flexibles y con-

trolar si presentan dobleces.

Comprobar si el ventilador está en

perfecto estado. Ver el apartado

"Manejo/mantenimiento".

Cambiar la correa. Ver el apartado

"Manejo/mantenimiento".

Incrementar el número de revolu-

ciones. Ver la página 70.

Observaciones

Los trabajos en instalaciones eléc-

tricas deben ser realizados única-

mente por especialistas cualifica-

dos.

Antes de abrir el acondicionador de

aire, desconectar el mismo desde

el controlador y con el interruptor

principal. Colocar un rótulo con la

advertencia "NO CONECTAR".

Observar las indicaciones de se-

guridad que aparecen al principio

del presente manual.

Fallos del aparato visualizados en el display

Fallo de la corriente de aire

Una vez eliminada la anomalía,

pulsar dos veces la combina-

ción de teclas              .
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1

2

Causa de la anomalía

Filtro sucio.

El guardafiltro no conecta.

Eliminación

Cambiar el filtro.

Cambiar el guardafiltro averiado.

Comprobar si los tubos flexibles

presentan suciedad y dobleces.

Observaciones

Antes de abrir el acondicionador de

aire, desconectar el mismo desde

el controlador y con el interruptor

principal. Colocar un rótulo con la

advertencia "NO CONECTAR".

Observar las indicaciones de se-

guridad que aparecen al principio

del presente manual.

Cambiar las piezas defectuosas,

NO REPARARLAS.

Alarma de filtro

Una vez eliminada la anoma-

lía, pulsar las teclas

y          en el C1002.
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Causa de la anomalía

El regulador ha detectado un

error de suma de control en

EPROM.

Rotura del sensor de temperatura.

La temperatura medida está por

debajo de 3°C o por encima de

50°C.

Rotura del sensor de humedad.

La humedad medida está por

debajo del 3% de h. r. o por

encima del 50% de h. r.

Eliminación

Cambiar el regulador.

Comprobar la temperatura real con

un termómetro externo.

Si la temperatura está dentro del

margen de medición, comprobar el

sensor, el cable y la conexión.

Comprobar la humedad real con un

higrómetro externo.

Si la humedad está dentro del mar-

gen de medición, comprobar el

sensor, el cable y la conexión.

Observaciones

Las reparaciones en ins-

talaciones eléctricas de-

ben ser realizadas única-

mente por especialistas autori-

zados o por el servicio técnico

STULZ.

Antes de abrir el acondicionador de

aire, desconectar el mismo desde

el controlador y con el interruptor

principal. Colocar un rótulo con la

advertencia "NO CONECTAR".

Observar las indicaciones de se-

guridad que aparecen al principio

del presente manual.

Regulador averiado, rotura de sensor

Una vez eliminada la anomalía,

pulsar dos veces la combina-

ción de teclas               .
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zH05/hP1/V032

5,1 4,6 31,1

3 7,21 52,2

zH05/hP3/V004

3 2,4 52,2

5 0,7 57,3

8 3,11 00,6

El humectador de vapor es un complemento opcional de su equipo acondicionamiento de aire. Está

completamente incorporado e integrado en el  funcionamiento del equipo. Encontrará más detalles sobre la

asignación de conexiones para la alimentación eléctrica en los esquemas eléctricos del anexo.

Cuando se utiliza un humectador de vapor, recomendamos montar una válvula de retención

en la entrada de alimentación. Además, la sala en la que se encuentra el equipo

acondicionamiento de aire debe contar con una instalación de detección de agua.

10.1.1 Descripción

El humectador usa agua normal para la producción de vapor de agua. La conductividad del agua debe oscilar

entre no menos de 300 y no más 1.250 µS/cm. El agua se convierte directamente en vapor de agua mediante

energía eléctrica en un cilindro de vapor con calentamiento por electrodos. El vapor de agua se integra en el

flujo de aire a través de la lanza de vapor.

Debido a la evaporación el nivel de agua en el cilindro baja. Debido a que los electrodos presentan poca

profundidad de inmersión en el agua, se reduce el consumo de corriente. Al caer el nivel de agua aumenta la

concentración de minerales en el cilindro, porque no se evaporan. La corriente es mantenida por el controlador

entre dos valores límites (IN+0%, IN-5%). Cuando se alcanza el valor límite inferior, abre la válvula de admisión.

Ahora se mezcla agua fresca con agua residual, la que presenta una grana concentración de minerales.

Después de varios ciclos de evaporación y llenado ha aumentado tanto la concentración de minerales, que la

reducción de corriente se efectúa rápidamente como consecuencia de la evaporación y la bajante de agua.

Cuando se sobrepasa un determinado valor límite de la reducción de corriente, se abre la válvula de descarga

en el momento en que también se alcanza el valor límite inferior de corriente, de tal manera que el cilindro se

vacía totalmente.

La fase de  llenado es automáticamente interrumpida si el electrodo sensor es tocado por el alto nivel de agua

en el cilindro de vapor. Esto puede ocurrir en la fase inicial con un cilindro nuevo.

10.1.2 Datos técnicos

La potencia de humectación puede ser ajustada à un valor maximo indicado en la siguiente tabla.

10. Opciones
10.1 Humectador de vapor

 Potencia humectador [kg/h] Corriente nominal [A] Potencia nominal [kW]

Humectador de vapor

Unidades:

CCD/U 110 CW

CCD/U 200 CW

los ótros



S/0605/22/69

10.1.3 Conexiones de alimentación

El humectador de vapor está montado en el equipo acondicionamiento de aire y conectado eléctricamente. Para la

conexión en el lado del agua deben respetarse las normas locales de la compañía de suministro de agua.

Alimentación de agua

La conexión de agua se realiza desde la red de suministro de agua fría y debe equiparse con una válvula de

corte. Se recomienda montar un filtro para interceptar eventuales partículas sólidas.  Con las presiones de

agua de 1 a 8 bar es posible realizar una conexión directa a la red de suministro de agua a través de un

machón roscado de 3/4". La tubería debe tener un diámetro mínimo de 6 mm.

Cuando la presión de la tubería es de más de 8 bar, la conexión debe realizarse a través de una válvula de

reducción de presión (ajustada en 4-6 bar). En cualquier caso hay que cerciorarse de que la tubería de agua

empleada esté limpia antes de conectarla al humectador. Recomendamos utilizar solamente tuberías de

cobre. La temperatura del agua alimentada no debe sobrepasar los 40° C.

¡No tratar el agua con descalcificadores !

Esto podría producir corrosión en los electrodos y espuma, con importantes irregularidades

en el funcionamiento.

Debe evitarse lo siguiente:

1. Utilizar agua de pozos, agua de servicio o agua de circuitos de refrigeración y, en general,

aguas con considerables impurezas químicas o bacteriológicas

2. La adición de medios desinfectantes o medios anticorrosivos, puesto que éstos irritan

mucho las vías respiratorias.

Water requirements

* values depending on specific conductivity; in general: TDS = 0,93 • s20 ; R180 = 0,65 • s20
2 not lower than 200% of chlorides content in mg/l of Cl-

no metallic impurities, no solvents, diluents, soaps, lubricants

stneidergnidnaseitreporpretaW nim xam

snoinegordyh Hp 7 5,8

)C°02ta(ytivitcudnoccificeps s 02 mc/Sµ 003 0521

sdilosdevlossidlatot SDT l/gm * *

C°081taeudiseryrd R 081 l/gm * *

ssendrahlatot OCaCl/gm 3 ²001 004

esenagnam+nori nM+eFl/gm 0 2,0

sedirolhc lCmpp 0 03

acilis OiSl/gm 2 0 02

enirolhclaudiser lCl/gm - 0 2,0

etahplusmuiclaC oSaCl/gm 4 0 001
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Vaciado del agua

El vaciado se realiza a través de una manguera de plástico, y se evacua del equipo por las aberturas previstas

para ello (ver 6.3.1 Conexiones de alimentación).

Al instalar el vaciado, debe tenerse en cuenta la posibilidad de limpieza. Dado que el vaciado del agua se lleva

a cabo sin presión, se recomienda conducir la manguera de evacuación directamente hasta un embudo de

recolección abierto, para garantizar el vaciado ininterrumpido. La tubería de evacuación debe conducirse a la

canalización con suficiente descenso (mín. 5%) y debe encontrarse a unos 30 cm debajo del humectador.

Cuando se utiliza un tubo de plástico, debe comprobarse que éste sea adecuado para las temperaturas

respectivas. Si se utiliza un tubo de cobre, es necesario conectarlo a tierra. Para la tubería de desagüe se

recomienda un diámetro interior de 32 mm; el diámetro interior mínimo no debe ser inferior a 25 mm.

10.1.4 Puesta en servicio

En cuanto el controlador solicita la función de humectación, se conecta la corriente de calentamiento; por la

válvula de entrada que se abre se alimenta agua en el cilindro de vapor después de aprox. 30 segundos y se

inicia el servicio totalmente automático. El requisito es que la válvula de corte esté abierta en la alimentación

de agua.

INDICACIÓN IMPORTANTE:

Una vez conectadas las tuberías de alimentación de agua, la tubería de alimentación debe limpiarse

por dentro durante unos 30 minutos, conduciéndose el agua directamente al desagüe sin que entre en

el humectador de vapor. De esa manera se retiran eventuales residuos y sustancias de los procesos de

trabajo que podrían tapar la válvula de alimentación y favorecer la formación de espuma durante la

ebullición.

Puesta fuera de servicio del humectador

En caso de que el humectador se ponga fuera de servicio por un periodo prolongado (p. ej., durante el verano,

puesta fuera de servicio del equipo de acondicionamiento de aire, etc.), debe vaciarse el cilindro de vapor (ver

10.1.6 Mantenimiento - Evacuación).
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3 4
ON

OFF

1 2
ON

OFF

1 2
ON

OFF

3 4
ON

OFF

3 4
ON

OFF

3 4
ON

OFF

10.1.5 Operación

El humectador de vapor es controlado y supervisado por el controlador. Para el servicio continuo no se

requiere ninguna medida más. No obstante, en principio, el rendimiento del humectador se puede variar accionando

según se requiera los interruptores DIP A 3/4 que se encuentran en la tarjeta del humectador, en el cuadro

eléctrico del equipo acondicionamiento de aire.

El funcionamiento del humectador se indica

mediante el diodo luminoso verde. El LED amarillo le

permite ver en qué estado operativo se encuentra el

humectador (ver diagrama 1,2). El LED rojo indica si

hay alguna alarma activada (ver lista de alarmas). El

cilindro de vapor también puede vaciarse

manualmente (ver 10.1.6 Mantenimiento). Por ningún

motivo debe modificarse la posición de los

interruptores TA RATE 1-4 , ni de los interruptores

DIP "A2“ y "B2“. Debido a esto, estos interruptores

están bloqueados.

100% de potencia de humectación

75% de potencia de humectación

50% de potencia de humectación

20% de potencia de humectación

DIP A2: Estado de relé de alarma

Relés activados (contacto cerrado) si al

menos 1 alarma está activada; en caso

contrario, no activados (contacto abierto).

Relés no activados (contacto abierto) si al

menos 1 alarma está activada; en caso

contrario, activados (contactos cerrados).

Alimentación eléctrica

24 V CA G/G0
Vaciado

manual

Válvula de

vaciado

     Válvula de

     llenado

Sensor para alto

nivel, espuma

Sensor de

conductividad

TAM externo

Electrodos sumergibles

máx.5 A

Relé de

alarma

RS485

Sensor de

humedad Controlador

externo

CONEXIÓN/

DESCONEXIÓN remota

LED verde

LED amarillo

LED rojo

Figura 1
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1 2 3 4
ON

OFF

1 2 3 4
ON

OFF

1 2 3 4
ON

OFF

1 2 3 4
ON

OFF

5 6
ON

OFF

5 6
ON

OFF

5 6
ON

OFF

5 6
ON

OFF

7 8
ON

OFF

7 8
ON

OFF

7 8
ON

OFF

7 8
ON

OFF

Interruptor DIP “B” : Funciones adicionales y circuitos de vaciado automáticos

DIP B1: vaciado completo después de 7 días sin necesidad de humectador

ON: Función desactivada

OFF (ajuste básico): Función activada

DIP B2: vaciado automático con electrodos bajo tensión/sin tensión

ON: Electrodos bajo tensión durante el vaciado

OFF (ajuste básico): Electrodos sin tensión

DIP B3: vaciado automático cuando la necesidad de humectación se reduce en al

menos 25%.

ON: nueva potencia de humectación se alcanza mediante ciclos de vapor.

OFF (ajuste básico):

1. nueva potencia de humectación se alcanza mediante ciclos de vapor

cuando la necesidad es menor del 25%.

2. Purga automática cuando la necesidad baja en, como mínimo, 25%.

DIP B4: Desactivación de la prealarma y de la advertencia de desgaste de cilindro

(ver tabla  2)

ON: No se visualizan nunca las advertencias.

OFF (ajuste básico): Las advertencias se visualizan cuando existe desgaste del

cilindro.

Duración = ajuste básico

Duración = ajuste básico - 30%

Duración = ajuste básico + 33%

Duración = ajuste básico + 66%

Valor límite = ajuste básico

Valor límite = ajuste básico - 30%

Valor límite = ajuste básico + 33%

Valor límite = ajuste básico + 66%

DIP B5-6: DIP B7-8:

duración automática del vaciado valor límite del tiempo de evaporación

Solamente modificar el ajuste básico después de la confirmación del servicio técnico de STULZ. Los

interruptores DIP sirven para adaptar los ciclos de evacuación a las condiciónes extremas del agua, que se

encuentren fuera de los valores límite descritos anteriormente.
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 < 1%

1-19%

20-29%

90-99%

 < 1%

1-19%

20-29%

90-99%

100%

Cuando no se produce vapor, el LED amarillo permanece desconectado, mientras que con el 100% de la

potencia de humectación nominal está encendido de forma permanente.

Cuando cambia temporalmente la producción de vapor para obtener una producción de vapor constante, el

LED amarillo parpadea con una frecuencia de 2 Hz, estando la cantidad de impulsos en relación con la

potencia de humectación, como puede verse en el diagrama 1.

Una vez que se alcanza una potencia de humectación constante, el LED amarillo parpadea lentamente a una

frecuencia de 0,5 Hz, estando la cantidad de impulsos en relación con la potencia de humectación, como

puede verse en el diagrama 2.

Cada secuencia de impulsos está separada de la siguiente por una pausa de 3 segundos, de manera que el

operador puede contar la cantidad de impulsos y determinar así la potencia de humectación actual en ese

momento.

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Vapor

Vapor

Diagrama 1: Producción de vapor: LED amarillo - modificación de la producción de vapor “parpadeo breve”

Diagrama 2: Producción de vapor: LED amarillo - producción constante de vapor “parpadeo prolongado”



S/0605/22/74

10.1.6 Mantenimiento

Antes de iniciar los trabajos, desconecte el equipo de acondicionamiento de aire en el

controlador y en el interruptor principal, y coloque en la sección eléctrica el interruptor

magnetotérmico F70 en la posición 0.

Pueden realizarse los siguientes trabajos y controles:

− Comprobar las influencias externas y el desgaste de las mangueras de vapor, las mangueras de condensado,
las mangueras de agua y otros componentes del humectador.

− Limpiar el vaciado de agua.

Sustituir el cilindro de vapor

Es necesario sustituir el cilindro de vapor cuando los electrodos están tan aislados debido a la acumulación

cada vez mayor de cal, que el nivel de agua en el cilindro de vapor está constantemente en contacto con el

electrodo sensor.

El dispositivo de llenado de agua construido especialmente ofrece aquí seguridad adicional, ya que el agua

sobrante se conduce a un rebosadero.

Indicación de advertencia

Durante el servicio normal, la temperatura del agua de evacuación es de aprox. 60° C, pero

puede alcanzar  hasta 100° C durante periodos cortos, cuando el cilindro de vapor se vacía

manualmente durante trabajos de mantenimiento.

El cilindro de vapor debe enfriarse un poco antes de ser retirado.

Cuando se presenta repetidas veces el mensaje de alarma 11x prolongado (ver lista de alarma), el cilindro de

vapor está desgastado y debe sustituirse. La vida útil de un cilindro de vapor depende del tiempo de servicio

y del grado de dureza del agua.

Vaciado manual

Con la ayuda de un interruptor en la placa

de deshumidificación puede realizar un

vaciado manual. Después de vaciar el cilindro

de vapor es imprescindible poner el

interruptor en la posición "ON", en caso

contrario no se puede realizar la

humidificación.

Posición del interruptor "ON" Posición del interruptor "DR"

Antes de iniciar otros trabajos, desconecte los circuitos de alimentación eléctrica al humectador.

Después de aflojar la abrazadera de la manguera, y de retirar la manguera de vapor y el enchufe eléctrico del

cilindro, el cilindro de vapor se puede levantar y retirar del soporte.

La colocación del nuevo cilindro de vapor se realiza en el orden inverso. El nuevo arranque del humectador se

lleva a cabo según las recomendaciones del capítulo “10.1.4 Puesta en servicio”.
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10.1.7 Causas de alarmas / Solución

Alarma: Humectador defectuoso

Cuando aparece este mensaje en el controlador, es necesario buscar la causa exacta del fallo en la parte

eléctrica del equipo acondicionamiento de aire, concretamente en la tarjeta del humectador. Al presentarse

una alarma, el diodo luminoso rojo destella e indica un código de alarma. Encontrará el significado del código

de alarma respectivo en la tabla de alarmas 2.

Las reparaciones en los componentes eléctricos

sólo deben ser llevadas a cabo por personal

especializado autorizado o por el Servicio

técnico de STULZ.

ninguna alarma

1 x parpadeo

2 x parpadeo

9 x parpadeo

Diagrama 3: Alarmas: LED rojo - “parpadeo breve”

Diagrama 4: Alarmas: LED rojo - “parpadeo prolongado”

ninguna alarma

1 x parpadeo

2 x parpadeo

9 x parpadeo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Después de eliminar la causa

pulse 2 veces la serie de las

teclas .
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Reset (cuando se ha eliminado

la causa de la alarma)

manual: para el reinicio,

desconecte y vuelva a

conectar la tarjeta CP.

• automático

• manual:

para el reinicio, desconecte y

vuelva a conectar la tarjeta

CP.

Indicación: la diferencia entre

el Reset automático y el

manual se indica en la tabla

de abajo

• automático

Tipo

Bloqueo

Desconexión

Advertencia

Descripción

Tarjeta CP

desconecta el

humectador.

Tarjeta CP

desconecta el

humectador.

Tarjeta CP no

desconecta el

humectador.

LED rojo

Códigos de alarma:

los códigos de alarma se

visualizan

consecutivamente.

Los códigos se visualizan

incluso cuando se ha eliminado

la causa de la alarma; para

suprimir la visualización,

desconecte y vuelva a

conectar la tarjeta CP.

Relé de alarma

El relé está normalmente

abierto o cerrado en función de

DIP A2.

El accionamiento del relé es

cumulativo:

• el contacto está cerrado

(abierto) cuando hay al menos

una alarma pendiente.

• El contacto está abierto

(cerrado) cuando:

- se han eliminado todas las

causas de las alarmas.

- se han repuesto todas las

alarmas manual o

automáticamente.

Indicación: no todas las

alarmas están asignadas al

relé (ver tabla de abajo)

Tabla 2 - Alarmas

Descripción y causas

Sobrecorriente de electrodos

1. Conectividad del agua

demasiado alta (en la mayoría

de los casos, durante el inicio

y tras una pausa breve)

2. Alto nivel del agua debido a

una función incorrecta de la

válvula de vaciado

3. Alto nivel del agua debido a

la falta de estanqueidad de la

válvula de alimentación

4. Función defectuosa de los

electrodos

No hay tensión en los electrodos:

En el estado conectado no se

produce vapor.

Error de memoria interno

Alta conductividad del agua de

alimentación

LED rojo

parpadea

2 x

brevemente

3 x

brevemente

4 x

brevemente

5 x

brevemente

Solución

1. Vacíe parcialmente el cilindro y conecte de nuevo el

humectador.

2. Compruebe que la válvula de vaciado funcione

correctamente.

3. Compruebe la estanqueidad de la válvula de alimentación

mientras ésta está desconectada.

1. Compruebe la señal de control externa: tipo ¿(V o mA)?

¿Valor? ¿Conexión?

2. Desconecte el humectador y desenchúfelo de la

alimentación eléctrica: compruebe las conexiones

eléctricas internas.

1. Descargue la configuración básica correcta a través de

HumiSet.

2. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio

técnico de STULZ.

1. Desconecte el humectador y limpie los electrodos del

sensor de conductividad.

2. Si el problema persiste, cambie la fuente del agua de

alimentación o instale un tratamiento de agua adecuado

(desmineralización, también parcial).

Indicación: El problema no se soluciona añadiendo

tratamiento descalcificador al agua de alimentación.

Tipo

Bloqueo

Bloqueo

Bloqueo

Bloqueo

Reset

manual:

manual:

manual:

manual:

Relé de

alarma

activo

activo

activo

activo

Lista de alarmas

Tabla 1 - Tipos de alarma
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Descripción y causas

Cilindro desgastado

Falta de agua de alimentación

Reducción excesiva de la

producción de vapor

Función de evacuación

incorrecta

Error de parámetro de usuario

Prealarma de alta

conductividad del agua de

alimentación

Señal de control externa no

conectada correctamente

(sólo 2/10V)

Cilindro lleno con humectador

desconectado

Espuma en el cilindro

Cilindro casi desgastado por

completo

LED rojo

parpadea

2 x

prolongado

3 x

prolongado

4 x

prolongado

5 x

prolongado

6 x

prolongado

7 x

prolongado

8 x

prolongado

9 x

prolongado

10 x

prolongado

11x

prolongado

Solución

Dé mantenimiento al humectador y/o sustituya el cilindro.

1. Cerciórese de que la tubería de alimentación de la red de

suministro de agua al humectador y la tubería interna no

están bloqueadas, dobladas ni rotas, y que exista suficiente

presión de suministro (1-8 bar).

2. Compruebe que la válvula de alimentación funcione

correctamente.

3. Compruebe si la contrapresión en la manguera de vapor

sobrepasa el valor máximo y, por tanto, la fuerza de

gravedad impide la alimentación de agua al cilindro de

vapor.

4. Compruebe que la lanza de vapor no esté obturada y que

no haya condensado en ella.

1. Cilindro completamente desgastado o producción excesiva

de espuma. Dé mantenimiento al cilindro.

1. Compruebe la tubería de evacuación y el funcionamiento

correcto de la válvula de vaciado.

1. Descargue la configuración básica correcta a través de

HumiSet.

2. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio

técnico de STULZ.

1. Verifique la conductividad del agua de alimentación.

2. En caso necesario, instale un desmineralizador

adecuado.

Indicación: El problema no se soluciona añadiendo un

tratamiento descalcificador al agua de alimentación.

1. Compruebe la conexión hacia el controlador externo.

Con el humectador desconectado:

1. Compruebe la estanqueidad de la válvula de

alimentación y de la tubería de retorno de condensado.

2. Cerciórese de que los sensores de nivel estén limpios.

La espuma se forma, por lo general, debido a la existencia

de aditivos en el agua (lubricantes, agentes limpiadores,

sustancias para el tratamiento del agua) o a causa de una

concentración excesiva de sales diluidas:

1. Vacíe y limpie las tuberías de alimentación de agua.

2. Limpie el cilindro.

3. Compruebe si hay descalcificadores en el agua de

alimentación (si es el caso, utilice otra agua de

alimentación o reduzca el ablandamiento)

Dé mantenimiento al humectador y/o sustituya el cilindro.

Tipo

Advertencia

Desconexión

Desconexión

Desconexión

Bloqueo

Advertencia

Desconexión

Desconexión

Advertencia

Advertencia

Reset

manual:

manual:

manual:

manual:

manual:

Indicación:

Reset

automático

Alarma:

automát.

manual:

Indicación:

Reset

manual

Indicación:

Reset

manual

Relé de

alarma

no

activo

activo

activo

activo

activo

no

activo

activo

activo

no

activo

no

activo

Tabla 2 - Alarmas (continuación)

Indicación: Reset „manual“ significa una de las siguientes actividades

- desconectar y conectar la alimentación de tensión G/G0 (ver 10.1.5 Operación - Figura 1)

- desconectar y conectar de nuevo el fusible de control F02 (Atención: se apaga el equipo.)
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Datos técnicos

Entrada de agua

Conexión eléctrica

Módulo de alimentación

Cubierta de flujo de niebla

Módulo de humectación

Tubo de salida con tapa

Rebosadero

Caja final

Humectador Ultrasonic (sólo para CCD/U 300−900)

Aparato

300 CW

600/900 CW

Modelo de

humectador

ENS 1200

ENS 2400

Rendim. de

humectación

Cantidad de

osciladores

2

4

Potencia

conectada

[W]

65

125

Potencia

de transf.

[VA]

70

135

Peso L

[mm]

220

340

P

[mm]

120

240

[kg/h]

1.2

2.4

[kg]

1.5

2.2

1
6

0

1
4

5
1

5
7

7
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1 Filtro

2 Refrigerador CW

3 Ventilador

4 Armario eléctrico

5 HUMECTADOR ULTRASONIC

Abertura para

bypass de aire

Aparato downflow Aparato upflow
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CCD/U 200 - 900

CCD/U 110

10.2 Calefacción
La calefacción es un complemento opcional para su acondicionador de aire. Está completamente montada e

integrada en la función y la actuación del acondicionador de aire. Sirve para calentar el aire. Existen las

siguientes versiones de calefacciones:

- Calefacción eléctrica

- Calefacción por agua caliente bombeada (PWW)

Calefacción eléctrica

Montaje

Las calefacciones están montadas y conectadas en el acondicionador de aire. La calefacción por agua

caliente tiene que ser conectada in situ a un circuito de agua caliente. Las tuberías tienen se tienen que

conducir fuera del acondicionador de aire. La calefacción por agua caliente se conecta por medio de un tubo

de cobre de 22 mm.

Mantenimiento

Elimine una vez al año la suciedad de la calefacción y controle si presenta daños.

Manejo

La calefacción es dirigida y supervisada por el controlador. No se requieren otras actividades para su operación.

Calefacción por agua caliente

La calefacción por agua caliente se conecta como

standard a un circuito externo de agua caliente.

La entrada de agua puede ser regulada

opcionalmente por una válvula PWW (de agua ca-

liente bombeada) activada eléctricamente. El man-

do de la válvula PWW tiene lugar a través del con-

trolador, en el que se ajustan también los

parámetros de regulación. Vea el manual de opera-

ción del C1002.

La calefacción está conectada según el esquema

de bornes (vea el anexo). Es dirigida y supervisada

por el controlador. El valor de conexión y desconexión

se ajusta en el controlador. Vea el manual de opera-

ción del C1002.
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1

2

3

Alarma de calefacción

Causa de la anomalía

Se ha disparado la protección

contra sobrecalentamiento.

Se ha disparado el interruptor

de potencia.

Se ha interrumpido el enlace

por cable con la calefacción.

Eliminación

Controlar si están sucias las

aletas de la calefacción.

Incrementar el caudal de aire

(para CCD/U 110).

Medir el consumo de corriente de

la calefacción.

para CCD/U 200 - 900:

Comprobar si el interruptor de

potencia y la calefacción eléctri-

ca presentan daños.

Cambiar el interruptor de potencia

o la calefacción eléctrica si están

averiados.

para CCD/U 110:

En este caso no hay ninguna

indicación en el C1002.

Comprobar el enlace por cable.

Observaciones

Las reparaciones en

instalaciones eléctricas

deben ser realizadas

únicamente por especialistas

autorizados o por el servicio

técnico STULZ.

Antes de abrir el acondicionador

de aire, desconectar el mismo

con el interruptor principal.

Una vez eliminada la anomalía,

pulsar dos veces la combina-

ción de teclas               .
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CCD 110

CCD 200

10.3 Bancada

La bancada sirve para adaptar la altura del acondicionador de aire al falso suelo ya disponible y consta de un

perfil rectangular perimetral, de acero galvanizado, con apoyos roscados regulables  que pueden ser acortados

por el cliente. La placa base para el piso en bruto está ejecutada en forma de plato para la colocación sobre

una base amortiguada contra vibraciones.

Perfil rectangular 70 x 40 x 2

Abertura en el falso suelo

Unión de los perfiles
(vista desde abajo)

Perfil rectangular 70 x 40 x 2

Abertura en el falso suelo

Disposición de los apoyos

Disposición de los apoyos

Unión de la esquina

600

620

5
7

5

5
9

5

8
1

0

8
3

0

1000

1020

4
9

5
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L

L1

CCD 300 - 900 CW

Cantidad

de

perfiles

4

4

4

4

4

Cantidad

de

apoyos

4

4

4

6

6

4

4

4

6

6

Cantidad de

tornillos

M8x30

8

8

8

12

12

Vol. de suministro del zócalo de doble fondo

Aparato

CCD 110 CW

CCD 200 CW

CCD 300 CW

CCD 600 CW

CCD 900 CW

Construcción general de la bancada

Cantidad
de tiras
amorti-

guadoras

Tornillo cabeza martillo M8x30
Apoyo superior

campo de ajuste
± 20mmSe recomienda fundamentos de hormigón

(no planché) Tubo de soporte

Conexión del falso suelo

Detalles, ver bajo

Falso suelo

Bancada

Junta en todo el
perímetro

Soporte del falso
suelo

Tiras amortiguadoras

Nivel superior del piso

Ancho del

aparato

Perfil rectangular 70 x 40 x 2

Escotadura en el doble fondo

Estos apoyos sólo en

CCD 600 / 900 CW

L

600

1000

1125

1940

1940

L1

620

1020

1145

1960

1960

10 mm       10mm

m
a
x
 5

0
0
   m

in
 2

5
0

8
8

0

8
6

0
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X Z

Y

X/Y = Hueco del falso suelo

  Z  = Distancias mínimas hasta los límites

- El achaflanado del falso suelo debería ser de al

menos 15° y no debe entrar en contacto con la

bancada, para evitar una transmisión del ruido

corporal.

- Las medidas del hueco del falso suelo (X e Y) son

en todo el perímetro 10 mm mayores que las de la

bancada. El intersticio que se forma tiene que ser

estanqueizado por el cliente con un burlete.

- Recomendamos unos fundamentos de hormigón

para la zona de los apoyos de la bancada.

- Los apoyos de la bancada se tienen que colocar en

forma amortiguada contra vibraciones (no atornillar

los apoyos).

- Antes del montaje del acondicionador de aire, la

bancada se tiene que instalar 7 mm más alto que las

placas del doble fondo, dado que las tiras

amortiguadoras se comprimen bajo carga.

Bancada

Distancias mínimas e instrucciones de montaje

Detalle de la conexión del falso suelo

Bancada

Placa de apoyo regulable

Tuerca de ajuste

Tubo de soporte

Pie de apoyo

Tira amortiguadora

Achaflanado del falso suelo

Junta perimetral

antes del montaje del

acondicionador de aire

Placa de falso suelo

Escuadra de chapa

Junta de elasticidad

permanente

Fijación

Detalle de estanqueización

para distancia Z < 100 mm

Detalle de estanqueización

para distancia Z > 100 mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Z (min. 30)

Z (min. 800)Z

(min. 30)
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CCU

110

200

4 tuercas M8 enroscadas desde el

exterior.

En el caso de la succión de aire de

retorno por detrás, el canal se fija a

la pared posterior por medio de tor-

nillos M8. En este caso no se debe

utilizar el filtro standard. En su lugar

se tiene que montar un filtro especial

en el canal.

Dimensiones

10.4 Opciónes en el circuito de aire

Succión de aire de retorno por detrás − upflow
(sólo para CCU 110/200)

A

440

300

B

400

900

C

80

50

D

100

50
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CCU

110

200

Plenum de impulsión − upflow
(sólo para CCU 110/200)

Dimensiones

El plenum de impulsión se coloca sobre el acondicionador de aire

sin atornillarlo.

A

572

782

B

600

1000

C

425

625

D

525

825

E

325

425

H

500

500
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Conexión de aire exterior
(sólo para CCD/U 110/200)

Aislamiento

Remache
Collar

Filtro de cartucho

Tapa

Pared posterior

del aparato

A través de la conexión de aire exterior se succiona aire del exterior, que pasa por un filtro al interior del

aparato y se utiliza para refrigerar el recinto. Si la temperatura del aire exterior es inferior a la temperatura

ambiente del recinto, se reduce la potencia frigorífica necesaria.

El empalme del aire exterior se compone  de tres partes:

1. Collar

2. Filtro de cartucho

3. Tapa

El collar se remacha a la pared posterior del aparato. El filtro de cartucho se cala en el aparato sobre el collar

y se cierra con la tapa, de modo que el aire exterior succionado sólo pueda entrar en el aparato a través del

filtro.
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CCU 110 CW CCU 200 CW

CCD 110 CW CCD 200 CW

Orificio en la pared posterior del aparato - upflow

Orificio en la pared posterior del aparato - downflow

1000600

1
8
5
0

1
8
5
0

3
0

100 mm
100 mm

3
0 2

8
0

350

3
2
0

150

150 150

100 mm

100 mm

1
2
0

1
2
0

1
8
5
0

1
8
5
0

1000

3
03
0

600
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El suplemento se coloca sobre el acondicionador de aire sin atornillarlo. El conducto se puede atornillar al

suplemento con 4 tornillos M8.

Dimensiones

Tamaño del aparato

CCU 110

CCU 200

Suplemento para conexión de conducto y compuerta − upflow
(necesario sólo para CCU 110/200)

4 tuercas M8 enroscadas desde el exterior

(sólo para CCU 110)

A

400

675

B

400

800

C

523

738

D

552

977

E

40

31.5

F

56

88.5

G

12x9.5

26x9.5

H

17

20
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A
B

H

CCD/U 110
CCD 200
CCU 200

Dimensiones

Compuerta - para CCD/U 110/200 CW
Existe la psibilidad de instalar compuerta en el lado de impulsión para aparatos downflow y upflow. Aquí se
representa sólo la aplicación de la compuerta en el lado de impulsión de aparatos upflow. Para montar una
compuerta sobre el aparato upflow se necesita un suplemento (vea la página anterior)

Brida de 38 mm de
ancho, en todo el
perímetro

Tamaño del aparato A

345
500
500

B

400
700
700

H

175
120
120
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Compuerta en impulsión
para CCD 300 CW
La compuerta se instala debajo del aparato, en el falso suelo. El esquema de abajo muestra la chapa sobre la

que se monta la compuerta, con una sección del hueco de 500 x 400 mm.

Todas las medidas en mm

1120

538

2
3
2

1
2
0

85     90

507

169.5

185

125 191

20 20

560

78

8
5
0

1
9
9

4
3
8

2
0

2
0

7
0

7
0

9
0

3
7
5

4
0
0

9
0

1
2
.5

8
1

Ø 45

2 x Ø 60

8 x Ø 9.5
Ø 45

Ø11 (4x)

9
0

8
1

90      85
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Compuerta en impulsión
para CCD 600/900 CW
La compuerta se instala debajo del aparato, en el falso suelo. El esquema de abajo muestra la chapa sobre la

que se montan dos compuertas, con una sección del hueco de 500 x 400 mm.

Todas las medidas en mm

850

707090

2020

213 438

120

90 81

11 (8x)

232 400

375 12.5

1
6
 x

 Ø
 9

.5

 Ø
 4

0

2
 x

 Ø
 6

0
Ø

 4
5

2
07

8

9
6
8

2
0

2
0

2
0

1
9
1

1
2
5

5
0
7

5
3
8

1
9
3
6

2
8
1

3
1
2

5
3
8

5
0
7

1
2
5

1
9
1

9
0

1
4
0

1
2
4
.58
5

90 81

8
5

9
0
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A B C

CCD 300 CW 675 1000 120

CCD 600/900 CW 675 1800 120

A

B

C

Compuerta en retorno
para CCD 300−900 CW
La compuerta se instala sobre el aparato con ayuda de un suplemento de chapa. Sobre este suplemento se

puede montar también un acoplamiento flexible de lona opcional.

Todas las medidas en mm
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CCD 300 CW

CCD 600/900 CW

Conexión del conducto en retorno

El conducto, o en su caso el

acoplamiento flexible de lona, se

puede fijar con tornillos para chapa

al borde de 31,5 mm de ancho. Las

medidas A y B indican la sección

libre del conducto.

Todas las medidas en mm

Vista desde arriba

Vista desde arriba

31.5 398 398 398 398

5
8
6

3
1
.5

96 96 96

7
8
7

(B
)

31.5 290 290 290
96 96

5
8
6

3
1
.5

1062

(A)

7
8
7

(B
)

1880

(A)
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CCU 300 CW

CCU 600/900 CW

Conexión del conducto en impulsión

El conducto se fija con los mismos tornillos con los que se fija el ventilador. Para ello se sueltan 4 tornillos,

comenzando por detrás, se coloca el conducto y a continuación se fijan el conducto y el ventilador con los 4

tornillos. Luego se sueltan los 3 tornillos de delante y el conducto y el ventilador se fijan del mismo modo.

Todas las medidas en mm

Vista desde arriba

Vista desde arriba

4
0
4

2
1
8

473 471 384 471

15 250.5 250.5 15 15 250.5 250.5 15

2
1

3
.5

2
1

3
.5

1
1

.5
1

1
.5

448 471

4
0
4

2
1
8

15 250.5 250.5 15

2
1

3
.5

2
1

3
.5

1
1

.5
1

1
.5
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CCD 300 CW a rueda libre

Datos técnicos

Frecuencia

Caudal

Presión disponible

Potencia

Corriente

N° de revoluciones

La ilustración al margen muestra la vista exterior

del equipo con paneles dobles.

Mediante el convertidor de frecuencias

en la caja de distribución eléctrica se

puede ajustar la frecuencia y por

consiguiente la corriente de aire. De

fábrica la frecuencia está ajustada en

50 Hz y no debe sobrepasarse.

Las conexiones de alimentación y la

conexión eléctrica son las mismas

que en el equipo estándar.

50

10000

70

3.1

5.5

1410

Hz

m³/h

Pa

kW

A

1/min
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Mediante el convertidor de

frecuencias en la caja de

distribución eléctrica se

puede ajustar la frecuencia

y por consiguiente la

corriente de aire. De fábrica

la frecuencia está ajustada

en 50 Hz y no debe

sobrepasarse.

Las conexiones de

alimentación y la conexión

eléctrica son las mismas

que en el equipo estándar.

CCD 600/900 CW a rueda libre

Frecuencia

Caudal

Presión disponible

Potencia

Corriente

N° de revoluciones

La ilustración al margen muestra la vista exterior

del equipo con paneles dobles.

Datos técnicos

50

20000

70

2 x 3.1

2 x 5.5

1410

Hz

m³/h

Pa

kW

A

1/min
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Paredes dobles
(sólo para CCD/U 300-900 CW)

Esta opción tiene dos puertas frontales dobles y dos paneles laterales dobles y sirve para reducir el nivel de

intensidad acústica. Aquí se muestran como ejemplo el CCD 600/900 CW y abajo el CCU 600/900 CW.
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CCD/U 300 CW

CCD/U 600/900 CW

Para una óptima insonorización se puede proveer al equipo,

adicionalmente a las puertas frontales dobles y a los paneles late-

rales, de una pared posterior doble. La superficie de instalación no

varía en relación al equipo estándar.

Se muestra una vista lateral del equipo con paredes dobles en los

cuatro costados.

Las medidas exteriores son apenas mayores, las medidas del zócalo de 20 mm de altura y por lo tanto la

superficie de instalación, se corresponden con las medidas del equipo estándar.
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10.5 Opciones del control

Sistema de alarma de incendio

Existen dos versiones del sistema de alarma de incendio: si está provisto de un detector de calor, en caso de

una temperatura muy elevada activa en el regulador el mensaje "Fire" ("Fuego"). Si está provisto de un

detector de humo, reacciona del mismo modo si hay humo. El regulador desconecta entonces en ambos

casos el acondicionador de aire y cierra las compuertas (si existen).

Detector de agua

El detector de agua consta de dos electrodos con una diferencia de tensión de 24 V, que se instalan en el falso

suelo. En caso de presencia de agua en el falso suelo fluye entre los electrodos una corriente eléctrica, el

regulador desconecta el humectador y aparece en el display el mensaje "LLS".

Interruptor de Conexión/Desconexión a distancia

Con esta opción puede activar su acondicionador de aire desde un lugar diferente al regulador. El interruptor

necesario para ello es apropiado también para fijación a la pared.

C5000

En lugar del regulador C1002 se puede utilizar un C5000. El manejo del C5000 se describe en un manual

específico.
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Tarjeta de extensión para el C1002

Esta tarjeta se necesita para disponer de la totalidad de las funciones así como para Sequencing entre dos

aparatos en caso de uso de un detector de agua y/o una segunda etapa de calefacción. Con la tarjeta de

extensión se ponen a disposición entradas y salidas adicionales en el CompTrol 1002. Se trata en concreto de

una salida para una compuerta del aire, una alarma de flujo de aire para un segundo módulo y una entrada

para una limitación de la temperatura. La tarjeta de extensión se fija al C1002 con dos pernos distanciadores.

La conexión eléctrica con la tarjeta básica se establece por medio de un conector de 20 polos.

Necesidad de la tarjeta de extensión para aparatos CCD/U ... CW:

C
a
le

fa
c
c
ió

n
 1

C
a
le

fa
c
c
ió

n
 2

H
u
m

e
c
ta

c
ió

n
 O

E
M

H
u
m

e
c
ta

c
ió

n
 E

N
S

S
e
q
u
e
n
c
in

g

D
e
te

c
to

r 
d
e
 a

g
u
a

C
o
m

p
u
e
rt

a
 d

e
 a

ir
e

D
e
t.
 d

e
 in

c
e
n
d
io

/h
u
m

o

L
im

it
a

c
ió

n
 d

e
 t
e

m
p

.

Calefacción 1 x x

Calefacción 2 x x x

Humectación OEM x x

Humectación ENS x x

Sequencing x x x x

Detector de agua x x x

Compuerta de aire x x x x x x x x

Det. de incendio/humo x x

Limitación de temp. x x x x x x x x

x = platina de extensión necesaria

= esta combinación no es posible

Esta relación es válida a partir del software versión 2.0.
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La lista siguiente contiene todos los documentos adjuntados a su aparato además del manual de operación:

DOCUMENTOS ESPECIFICOS DEL APARATO

Acta de comprobación, control de salida del aparato .............................................................

Acta de comprobación, prueba de funcionamiento .................................................................

Acta de comprobación, recepción final ....................................................................................

Certificado de comprobación relativo a la prueba con presión ..............................................

Lista de piezas de recambio .....................................................................................................

Esquema de tuberías del agua ..................................................................................................

Esquema de conexiones eléctricas ..........................................................................................

Esquema de circuitos eléctricos ...............................................................................................

Anexo
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STULZ - SERVICE

Servicio a clientes
El servicio a clientes de STULZ asegura la óptima y confiable operación de las unidades de A/C mediante

programas de mantenimiento preventivo y reparaciones durante toda la vida útil de la unidad. Un centro de

servicio siempre se encontrará cerca y puede contactarlo a través de nuestro representante local.

Para localizar la dirección de su centro de servicio por favor vea la contraportada de este manual.

Su socio
para
un clima
seguro

AIR CONDITIONING


